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PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN COORDINACIÓN E INTERACCIONES
Atilcobra Propuesta de accesos e implantación correcta, indican las 

casetas a instalar, pero no detallan el área de 
implantación.

Realiza un estudio de las posibles interacciones 
especialmente en lo referente a la ocupación y al ruido. 
Indican que es necesario conocer las afecciones al resto de 
instalaciones, pero no lo concretan.

Electrotecnia Monrabal Propuesta de accesos e implantación correcta, aunque no 
han detallado el área de implantación.

Se analizan las posibles interacciones con el resto de 
instalaciones del hospital, el impacto del ruido, pero no las 
afecciones por la ocupación del espacio que puedan sufrir 
los usuarios del hospital.

Fulton Propuesta de accesos e implantación correcta, con 
indicaciones detalladas. No se incorporan casetas de obra.

Estudio detallado de posibles interacciones con los 
usuarios del hospital y con las instalaciones. Completo y 
correcto.

Navas Propuesta de implantación correcta aunque no han 
indicado los accesos a la zona. No se incorporan casetas de 
obra.

Únicamente proponen el ajuste de los horarios de trabajo 
para minimizar el impacto del ruido. No indica dnada de 
instalaciones y ocupación.
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